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COMUNE DI
MERCATO SAN SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

Progettista:

Ing. Antonio Masturzo

Il Responsabile Unico del Progetto:

Ufficio Tecnico Comunale:

Arch. Antonio D'Amico

OGGETTO Riqualificazione Piazza XX Settembre

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità

e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

CUP J17H21001280001

 PROGETTO DEFINITIVO

aggiornamento n° data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto

00 Approvazione PFTE giusta Delibera
di Giunta Comunale n. 131

25 Maggio 2023          MST           PTF CRG

01 Consegna Progetto Definitivo1 Giugno 2023          MST           PTF CRG

Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010
Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge

29 luglio 2021, n. 108).
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ALLARME
INCENDIO

Cavo a norma UNI9795 resistente al fuoco
per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200,
a bassa emissione di fumo e zero alogeni o
 comunque protetti per tale periodo.
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SEZIONI CAVO LOOP

SCHEMA DI MONTAGGIO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
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Cavo twistato e schermato a norma UNI9795
resistente al fuoco per almeno 30 min secondo la
CEIEN50200 a bassa emissione di fumo e zero
 alogeni o comunque protetti per tale periodo.
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Alimentazione LOOP 1
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Al  piano primo
ALLOGGIO 2

LOOP 2

Alimentazione LOOP 2

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Sezione B-B' dello stato di progettoKEY PLAN SCALA: 1:500

DI.5 scala
1:200

PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTI SPECIALI

Individuazione delle sezioni
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